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B2

1 coffret Branch. existant

1 arrivée branch. 4x35² à créer

1 arrivée branch. 4x35² à abandonner

B1

Pose:

1 RAS L=5.00m Branch. Tri sous protection

+ 0.50m de posé façade pour raccorder l'existant

C2

1 coffret Branch. existant

1 arrivée branch. 4x35² à créer

1 arrivée branch. 4x35² à abandonner

C1

Pose:

1 RAS L=1.50m Branch. Tri sous protection

+ 4.00m de posé façade pour raccorder l'existant

D2

D1

Pose:

1 RAS L=2.00m Branch. Mono sous protection

pour raccorder l'existant

A

A

A

A

D2'

Pose:

1 RAS L=4.00m Branch. Mono sous protection

+ 7.00m de posé façade pour raccorder l'existant

D3

1 coffret Branch. existant

1 arrivée branch. 4x35² à créer

1 arrivée branch. 4x35² à abandonner

E1

Pose:

1 RAS L=2.00m Branch. Mono sous protection

pour raccorder l'existant

E2

Pose:

1 RAS L=2.00m Branch. Mono sous protection

pour raccorder l'existant

F2

F1

F3

F4

F1'

Pose:

1 RAS L=4.00m Branch. Tri sous protection

pour raccorder l'existant

C
IB

E

S

S

S S

S

G1

G2

G1'

Pose:

1 RAS L=5.00m Branch. Tri sous protection

+ 5.00m de posé façade pour raccorder l'existant

A

G2'

Pose:

1 RAS L=2.00m Branch. Mono sous protection

pour raccorder l'existant

1 cde FT

F3'-F4'

Pose:

1 RAS L=2.00m Branch. Tri sous protection

pour raccorder l'existant

F2'

Pose:

1 RAS L=200m Branch. Tri sous protection

pour raccorder l'existant

2 cde FTT.70 + EP existant

T.70 + EP existant

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

1 cde FT

gravier

LOT

LOT

1 regard

30x30
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D3

1 coffret Branch. existant

1 arrivée branch. 4x35² à créer

1 arrivée branch. 4x35² à abandonner
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4 Ø42/45

1 Ø42/
45

gravier

1 regard

30x30

1 regard

30x30

1 regard

30x30

1 BTS 3x150Al+1x70Al

EP 2x10² U1000RO2V

+ TPC 63 Terre Cuivre nu 25²

2 Ø 42/45

1 BTS 3x150Al+1x70Al

EP 2x10² U1000RO2V

+ TPC 63 Terre Cuivre nu 25²

2 Ø 42/45

1 racc 4x35 + 1 Ø63

1 BTS 3x150Al+1x70Al

EP 2x10² U1000RO2V

+ TPC 63 Terre Cuivre nu 25²

2 Ø 42/45

1 BTS 3x150Al+1x70Al

EP 2x10² U1000RO2V

+ TPC 63 Terre Cuivre nu 25²

4 Ø 42/45

1 BTS 3x150Al+1x70Al

EP 2x10² U1000RO2V

+ TPC 63 Terre Cuivre nu 25²

5 Ø 42/45

VERS POSTE"GRAND BEIRE"

CIBE

F5

S

S

S

S

béton /
désactivé

béton /
désactivé

NOTA : Le nombre et la position des

canalisations existantes sont approximatifs

et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

POSE:

1 Borne REMIC version 300 encastré dans bâtiment

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

1 départ Branch Tri 4x35² protégé (B1)

1 départ Branch Tri 4x35² non protégé (B2)

1 MAT.N

POSE:

1 Borne REMIC version 450 encastré dans mur

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70²Al existant sur support

à rabattre dans RMBT

1 Arrivée BT 3x95²+50²Al existant sur support

à rabattre dans RMBT

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

1 départ Branch Tri 4x35² existant sur support

à rabattre dans RMBT

1 MAT.N

POSE:

1 Borne REMIC version 300 semi-encastré dans mur

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

1 départ Branch Tri 4x35² protégé (C1)

1 départ Branch Tri 4x35² non protégé (C2)

1 MAT.N

POSE:

1 Borne REMIC version 300 encastré dans clôture

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

1 départ Branch Mono 4x35² protégé (D1)

2 départs Branch Mono 4x35² non protégés (D2;D3)

1 MAT.N

Pose:

1 borne CIBE en saillie contre bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

POSE:

1 Borne REMIC version 300 encastré dans bâtiment

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

2 départs Branch Mono 4x35² protégés (E1;E2)

1 départ Branch Mono 4x35² non protégé (E3)

1 MAT.N

POSE:

1 Borne REMIC version 300 encastré dans bâtiment

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

1 Départ BT 3x150²+70² Al à créer

4 départs Branch Tri 4x35² non protégés

(F1;F2;F3;F4;F5)

1 MAT.N

Pose:

1 borne CIBE encastré dans bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

Pose:

1 borne CIBE en limite

2 raccordements branch. 4x35²

Pose:

1 borne CIBE encastré dans bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

Pose:

1 borne CIBE en saillie contre bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

POSE:

1 Borne REMIC version 300 contre clôture

sur socle H75 équipé RMBT 6 plages

1 Arrivée BT 3x150²+70² Al à créer

2 départs Branch Mono 4x35² non protégés (G1;G2)

1 MAT.N

Pose:

1 borne CIBE encastré dans bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

Pose:

1 borne CIBE en saillie contre bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²

Pose:

1 borne CIBE encastré dans bâtiment

2 raccordements branch. 4x35²


