Tableau Récapitulatif du réseau France Télécom

5, rue du bailly - ZAE Capnord
BP 57514 - 21075 Dijon Cedex
Teél:0380700747 - Fax :0380700748

Emal: dgdion@socater -www.socaterft

Dossier N° 17263

NOTA : Le nombre et la position des
canalisations existantes sont approximatifs
et ne sont données qu'a titre indicatif.

COUPE TYPE

COUPE TYPE DE TRANCHEE

(Pour pose de candlisations electriques ou gaz)
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NOTA : * Sauf prescriptions particulieres, notamment du gestionnaire de voirie.

DISTANCES ENTRE CANALISATIONS ELECTRIQUES OU GAZ
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Sauf prescriptions particulieres

Arrété technique

VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS

1 céble BTS 3x150%+702 Alu C33-210
+1 cable 3G102 U1000R02V sous TPC @63
+ cablette 252 cu

f_ Voir Carnet Photo n°5

Domaine Public Domaine Privé
Chambre U Conduite Quantité Chambre U Conduite Quantité
L1T 7 | 10421045 19 Coudes 5 | 19042/045 92
L1C 2 042/045 352 regard 30x30 4
Coudes sur PBA 6
percement de ch. existante 1
Total Conduite @42/45 723 m Total Conduite @42/45 92m
L1 Voir Carnet Photo n*11 Longueur Tranchée GC | 108m Longueur Tranchée GC |  Om
A POSER:
1 RAS extérieur ht:1.80m
2 MJPBAS
1 protection mécanique
1.20m de 2x162 posé en fagade
sous gaine
1 percement de mur
Raccordement au comptage
Dépose repose de compage
1 percement de mur
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—AN Voir Carnet Photo n°9
A POSER:
gravier DEPOSE : 1 SQC
4m de cable en fagcade
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/@ APOSER :
=~ U 1 RAS extérieur ht:1.60m
~ / 2 MJPBAS
™~ ~ | 1 protection mécanique
™~ Cable a rabattre de 0.90m
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1 autoblocants APOSER:
_l Voir Carnet Photo n°10 _ _ - < }
APOSER : T~ - PR =
1 borne REMBT 450 en saillie =~ - =~ — ~ _
1 jeu de barres 9 plages =~ — =~ - —~
2 Modules BT 1502 ~ ~ = U
1 Module 2x352 protégé (L1) T~ — RN — =~ <
1 Module 2x352 non protégé (L2) — ~ -
1 Module 4x352 non protégé (L3) =~ =~ -~
. APOSER ; =~ _ ~ =~
1 MALT aisoler de 8m de la ch.FT 1 cable BTS 3x150+70% Alu C33-210 - ~
+ 1 cable 3G10% U1000R02V sous TPC @63 T~ =~
+ cablette 25% cu - - _ - _
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= SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR K Vo Camet Photo n°7
8 Fardboits 9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex APOSER
< d'energie Tbome REMBT 300 en saillie
- COTE-D'OR 1 jeu de barres 6 plages
2 Modules BT 1502
2 Modules 2x352 protégés (K1 - K2)
1 MALT a isoler de 8m de la ch.FT
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Réseau issu du poste "La Combe e
P-H 15 10 3| 2 14 5 5 10
H-1 41 37 4 18 13 22 35 4
H-J 67 63 4 63 63
J-K 61 57 4 14 54 54 6
J-n*10 6 1 3| 2 1 1
K-L 59 55 4 54 54 2
PLAN SOUTERRAIN 2/2 —— - T
H-H1 5 1 4 5 1 1
H-Cde B 5 1 4 5 1 1
11 28 | 24 2 2 28 21 21
142 24 | 20 2 2 24 20 | 20
J-J1 17 | 13 2 2 17 13 13
K-K1 20 | 16 2 2 20 1 15 16
AVANT PROJET i % [ 2 2 2 >
L-L1 37 | 33 2 2 37 15 [165| 15 | 33
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Total 165 | 133 20 12 165 25 |165| 86 | 105
CdeB - n°*1 7| 7|7 2 3 2 2 2
mojm__m. ‘_\MOO CdeB-EP1 19 | 19 | 19 15 2 2 1 1
EP1-EP2 36 | 36 | 36 32 4 9 9
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sSiceco mx\‘_‘_m\o EP5-EP6 37 | 37 | 37 33 4
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Cedex g
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A POSER:

1 borne REMBT 450 en saillie

1 jeu de barres 9 plages

3 Modules BT 1502

1 Module 2x352 protégeés (J1)

1 MALT a isoler de 8mde la ch. FT
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L A Voir Carnet Photo n°6
A POSER :
1 RAS extérieur ht:0.65m
2 MJPBAS

1 protection mécanique
Cable a rabattre
2 MJPT - raccdt sur existant

DEPOSE :
3m de cable en fagade

APOSER:

1 cable BTS 3x150%+70? Alu C33-210

+ 1 cable 36102 U1000R02V sous TPC @63
+ cablette 25% cu




