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Racc.:2 BT150AL 3 BRT35AL

HTA Souterraine a Construire —@—— —o——— —0——0— Eau Potable > 250 .e b
HTA Souterrainne Existante — — — — — — — — — — — Eau Potable <= 250 X X
HTA Souterraine a Supprimer o o o ® Eau Unitaire > 250 — b b ——
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BTA Aérienne a Construire - ———— —— —— = Eaux Usées > 250 E——
BTA Aérienne Existante Eaux Usées <= 250 >
BTA Aérienne a Supprimer Rés. Tél. Pleine Terre L XX L eoe —
Branchements Aériens 2FILS j% 4FILS <////~ Rés. Tél. sous Fourreaux XX ce0e —
BTA Souterrainne a Construire —e— —e— —e— —o— —0— —0— —¢— —o— — Rés. Tél Aérien . T L T_ _
BTA Souterrainne Existante @~-------—-————————————— Réseaux Cablés e-0-o e-0-o °-
BTA Souterrainne a Supprimer Signalisation coee ceee —
BTA Brt sout. a construire Téléreport - - - [
E.P. Souterrain a construire i ° ° ° Gaz Existant
E.P. Souterrain Existant o o o o
E.P. Souterrain a supprimer o o o o
SUPPORTS BETON HTA OU BTA Simple | Portique | PH61 ETIQUETTE SUPPORTS
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Grille d'identification des enjeux du projet

Cette grille permet de déterminer I'impact du projet en matiére d'urbanisme, de sécurité et d'environnement.

Elle sert a identifier les senices a consulter, ainsi que les démarches a mener

Coordonnées du maitre d'ouvrage

Localisation du projet

Notice descriptive du projet et de ses impacts sur

I'environnement
Saulieu-Thoisy la berchere-Mont st Jean- Marcilly Ogny

Nom (personne morale ou physique):
ENEDIS  M.SIGNE Régis

Commune:  Saulieu-Thoisy la berchere

Mont st Jean- Marcilly Ogny

But et justification du Projet

Téléphone: 03 80 63 40 31 Nom et détails du projet:

Mél: regis.signe@enedis-grdf.fr Raccordement HTAS PDL EOLIEN

Création ou modification d'une ligne O Création ou modification d'un poste O

Longueur (en m) 18625,0m Type d'armoire  ACM

Section de céble: 3x2402

Nature du céble: HTA Sout [Dans I'emprise d'un poste existant

Ligne en partie aérienne Sans modification de cette emprise

Ligne en partie souterraine 0

En zone urbaine ou périurbaine O Création d'un nouveau poste

En zone rurale O Avec maitrise fonciere
avec impact sur agricole Dépét de déclaration préalable

Terrassement sous: d'urbanisme
Accotement O Décret DT/DICT - Retour DT
Chaussée 0 Présence d'ouwage ou de réseaux de transports
Terrain naturel a enjeux ou risque industriels et technologiques

Type de terrassement :

Avec traversée de voirie Terrassement traditionnel u
Arrétés de travaux sur voirie délivrés Terrassement Mécanisé (Trancheuse) O
Avec Impact sur la Circulation g Création d'une piste pour I'accés des engins

Liens utiles

Avec traversée de voie ferroviaire O Site DREAL

Avec traversée de cours d'eau O

A proximité d'autres réseaux 0 http://www.bourgogne.developpem

http://patrinat.mnhn.fr/

Dans le domaine public O

Dans le domaine privé
Sans tous les accords amiables O
Avec usage de servitudes existantes O

Situation du projet

Périmeétre d'un monument Zone de captage d'eau Incidences:

historique ou ZPPAUP (1) potable Défrichement, abatages

Natura 2000 (2) O |Zone humide Pollution prévisible:

Especes protégées (3) O |Zone inondable Nature:

Réserve Naturelle ou site Zone sismique Perturbation d'especes

naturel classé/inscrit (3) Zone d'instabilité de terrain (reproduction, repos,

ZNIEFF 1 0u 2 (4 (glissements, chute de alimentation, ..) (3)

Parc National ou Régional 0O [blocs..) Autres (Précisez):

Forét de protection Périmétre d'une DUP ou

Réserves biologiques ONF projet porté a connaissance (1) Prescription STAP a fournir

Arréte Préfectoral de public (2) Evaluation d'incidence

Protection Biotope Autres (Précisez): (3) Dossier Inventaire / Impact

Autres (Précisez): obligatoire

(4) Justification de I'application de
la réglementation a fournir

Impact du projet

Le projet présente un impact significatif sur I'environnement, un
dossier plus poussé doit étre réalisé par le porteur du projet

Le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact
significatif sur 'environnement

O

*Atitre d'information, le projet est susceptible d'avoir une impactlorsque:

une surface relativement importante ou un milieu d'intérét communautaire ou un habitacle d'espéce est détruit ou dégradé

une espece d'intérét communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle

Le projet se situe sur les communes de Saulieu-Thoisy la berchere-Mont
st Jean- Marcilly Ogny. Il consiste a construire un réseau électrique Haute
tension d'une longueur de 18,625 Km et a poser une armoire de coupure,
permettant le raccordement entre le poste source a Saulieu et le PDL
éolien a Marcilly Ogny

Analyse de I'état initial du site (enjeux environnementaux)
Zone natura 2000 (FR2601012) Habitats a Chauves-Souris
Parc Régional Morvan

Analyse des effets sur I'environnement.
Les travaux sont réalisés exclusivement sous accotement stabilisés
sans intervention sur le milieu naturel.
Le projet n'a pas d'impact significatif sur I'environnement.

Justification du choix opéré entre les différentes solutions
Le traceé retenu correspond a celui du moindre impact (environnement et
géne occasionné).

Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les
conséquences dommageables du projet sur I'environnement
Les travaux sont réalisés en technique souterraine.




Détails des tranchées

COUPE TYPE DE TRANCHEE

(Pour pose de canalisation gaz, cables, branchements ou fourreaux)

Grillage avertisseur
(entre 0.20 et 0.30
de la génératrice

COUPE TYPE

Revétement

Quverture Tranchée

Nom Valeur
CH2C 970.2
CH3 369.1
CH4 992.7
Traversées 2105
TA1 16031.2
TR2 487

Troncon Type de tranchée Longueur Total
A-1 TA1 8
1-2 CH2C 8
3-4 TR2 49
2-3 TA1 22
4-5 CH2C 871
5-6 TA1 56
6-7 CH2C 76
7-8 TA1 46
8-9 CH2C 16
9-10 TA1 136
10-11 CH4 101
11-12 Foncage (SNCF) 28
12-13 TA1 279
13-14 CH4 33
14-15 TA1 860
15-16 CH2C 79
16-17 TA1 614
17-18 CH4 53
18-19 TA1 357
19-20 CH4 60
20-21 TA1 639
21-22 TA1 (Pont "Moulin Bayard) 42
22-23 TA1 68
23-24 TA1 (Ruisseaux "Come aux Fou") 15
24-25 TA1 525
25-26 Encorbellement (Riviére "La Baigne") 13
26-27 TA1 215
27-28 Foncage (RD 906) 40
28-29 TA1 28
29-30 CH4 41
30-31 TA1 1033
31-32 Saignée (Pont SNCF) 36
32-J TA1 1075
J-33 TA1 847
33-34 CH2C 9
34-35 TA1 156
35-36 CH2C 15
36-B TA1 1249
B-37 TA1 255
37-38 CH2C 22
38-39 TA1 687
39-40 CH4 606
40-41 TA1 511
41-42 CH4 21
42-43 TA1 1166
43-44 Foncage (Ruisseau "Les Mouilles") 26
44-45 TA1 1516
45-46 CH2C 10
46-47 TA1 153
47-48 Foncage (Riviere "Le Serein") 19
48-49 TA1 700
49-50 CH2C 103
50-51 Foncage (Riviere "Le Dornant") 11
51-52 TA1 1756
52-53 CH2C 151
53-54 TA1 78
54-55 CH2C 36
55-56 TA1 210
56-57 CH2C 24
57-C TA1 766
Total 18615.0 m

supérieure des cables
et canalisations

ze9

o
)
(=)

0L'0|

Sable ou Terre Fine

0.50 Riviére
0.40 Carriére

o ° ° o
o
50T T 0T Tom O T
o © o o o o
oo o © © o

UTILISATION DE FOURREAUX

0.05

Revétement
o o © °© ° o © © oo
La couverture s'entend au dessus 0o o ° OO o, © ° o
de la génératrice supérieure des canalisations ° s %o o o 5
gaz, cables, branchements ou fourreaux o ° o o ° % o o
jusgu'au niveau du sol fini. o o o 4o © o o ° o
o o o .
o Tout venant oiprovénant, ° Gnlllage
* DOMAINE PUBLIC o o ° o o o ° . © o (ent?:eomzsoseetj:) 20
_ o (o] o (o] . .
Accotement ou trottoir 0.65 Elec - 0.70 Gaz | o _ _O_ o _L_c _O_ _O_ _ O_ _ ggla génératrice
Sous chaussée 0.85 Elec - 0.80 Gaz ° 4 o o ° o o périeure des
(e} o o
o o o ° o . cables et
o o o ° canalisations
* DOMAINE PRIVE °o o o % o ° 5 * o
o ° fe)
Agricole 1.10 Elec et Gaz ° o . °
Non Agricole 0.80 Elec et Gaz ° o o © o o
0.05 | | 0.05 | | 0.05
T T

NOTA : * Sauf prescriptions particuliéres notamment du gestionnaire de voirie

PARALLELISME (distance en m)

DISTANCES A RESPECTER

(Les cotes indiquées sont des minimas a respecter)

O FT régional (sous fourreau)

0.50
0.20
FT longues distances
© . 1.50 % 0.20 © -
Chauffage urbain Autres canalisation
0.20
O

CROISEMENT (distance en m)

- )

Elec HTA ou BTA

0.50 0.20 0.20 0.20 0.50
Elec HTA Autres FT O
ou BTA canalisation régional
O (sous fourreau) FT artéres de transmission
(longues distances)
Chauffage
urbain

Si impossibilité de respecter les distances réglementaires sur une longueur inférieur a 10m, mise en place de fourreaux a l'initiative de I'entreprise.



Repére c INSEE . Longueur L .
plan ommune - Section et nature électrique] Remarques ( utilisation supports existants, fagade, nbre RAS, etc) A B C D E F G H | J
A-D SAULIEU 21584 HTAS 3x240 Cu C33-226 4990.0m 13 Boites de jonctions a prévoir (tous les 400.0m environ) 0.6 0.16 0.34 0.38 0.20 0.24 0.14 0.10 0.10 0.06
Bo;cl;a a Im;ond
A e fouille ; - | | |
Doy | OISYLABERCHERE HTAS 34240 Cu C33-226 2510.0m | 7 Boltes de jonctions a prévair (tous les 400.0m environ) \felg%fatl tralgtueﬁr l ooy b 5[ 5[
J-E THO'SY‘;%BZERCHERE HTAS 3x240 AL C33-226 6702.0m | 17 Boites de jonctions & prévoir (tous les 400.0m environ), Pose ACM sur parcelle H-16 "La pelle", Dossier de dissimulation DB24/009347 en commun /‘SX 2
3m <« <
E-F & GH "V omny N HTAS 3x240 AL C33-226 1336.0m | 4 Boites de jonctions a prévor (tous les 400.0m environ) Poteau Poste Grille en Leelon) | Lon I o0 / >
érimetre HTA/BT tranché . .
P 2m. périmétre Long. 3m | Long. 3m razngmee Serpentin Serpentin Serpentin ;zﬁe d r?'e ;gtte d r?'e
’ 5 5 5 ranches ranches
F-G & H-C| MARCZH;EZ&OGNY HTAS 3x240 AL C33-226 3087.0m | 8 Boites de jonctions & prévair (tous les 400.0m environ) (e ! t:jaengrr:qee 2 trgg%r:ﬁes 2 trgg%hnfes de 5m de 10m
TOTAL 18625.0m Cond. 10m | Cond. 2x10m Cond. 2x15m +1 piquet +1 piquet
central 3m central 5m
=z Longueurs géographiques
& X Sous chaussée Encorbellemen . 30 8 17 19 10 12 7 5 5 S
o Repére S c el Longueur|  Forage ou Sous chaussée| .. . * Sous trottoir Sous en terrain
5 ; lourde (RN, S, .
E plan électrique|  foncage ro(l)Jlt]; :glfande (tri-couche...) ClgIEES tri-couche, aceotement — 60 17 37 37 20 25 14 10 10 6
8 circulation) il 120 34 66 75 40 50 28 20 20 12
50 100 112 60 75 42 30 30 18
HTA A4 3240 Cu €33:226 7500.0m |  68.0m 288.0m 1050.0m 29.0m 29.0m 5018.0m 66 133 149 1 gg 100 ?g 40 40 24
HTA J 340AL C33-226 2318.0m 24.0m 2252 0m 125 50 50 30
150 180 105 75 75 45
HTA B C 3x240 AL C33-226 8852.0m 56.0m 627.0m 346.0m 7798.0m
300 240 140 100 100 60
\:I Efficace vis-a-vis des courants de foudre et a 50 Hz \:I Efficace seulement a 50 Hz
REPERE DATE DE LA MESURE RESISTANCE MESUREE OBSERVATIONS
TOTAL 18670.0m | 124 0m 915.0m 1420.0m 49.0m 49.0m 16068.0m
TOTAL +5% 19604.0m
POSTE r,:ll?rrt?é?ct) Type/Puissance Cellules [ Commentaires ( motorisation , équipement,...)
Posie TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUELLES
HTABTA (MASSE ET NEUTRE)
Ao
Ln;zre LAPELLE ACM ACM sur parcelle H-16 THOISY LA BERCHERE RESISTIVITE LUE AU RESISTANCE TYPE DE TERRE MERS%SREEAESEES DATE DE LA
Mutation REPERES TELLUROHMETRE OBSERVATION OBTENUE ENVISAGE TRAVAUX MESURE
transfo Passage de kVa a kVa Fourniture neuf: Oui D Non D (Ohms.m) PAl(QOC;AL();UL (Ohms)
. ms
Branchements neufs Reprise Remplacement
136 21.76 Type B
5 - N B Souterrain B B Agrien/
@ sgftgrain Souterrain Aérien Aérien ou aéro. Aérien/Aérien Soﬁg:‘ain
souterrain
C5 (TB)
C4 (TJ
Commentaires sur |'affaire
DEPOSE Repére plan Section et nature Longz::tri teélectrique Remarques
ABANDON HTAS
ABANDON BTS
Dépose HTA
Dépose BT
COUPLAGE ENTRE RESISTANCE TERRE RESISTANCE TERRE RESISTANCE ENTRE COEEE/E\SGEATACAESSE COEFFICIENT COUPLAGE
REPERES MASSE NEUTRE MASSE ET NEUTRE NEUTRE MASSE NEUTRE
RM RN RMN _ (RC/RM)<0.15
Dépose Poste HTA/BT RC=(RM+RN-RMN)/2
Démolition Poste Tour Surface ausol: m? Hauteur: m
Commentaires sur |'affaire
VALIDATION PLAN MINUTE
Nom du Responsable Entreprise : Date :
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CHAMPS DE PONTEY ‘ ¢
= LES CHAUME
1

LES CHAMPS DU BOJS DE LA CROIX

BOIS GILLOT z

HTA 3x240 Cu a poser I

BOIS DE LA CROIX

LES GRANDES PATURES
REVENUE DU TEUREAU

N\

PRE PROVELIN
COMMUNE DE SAULIEU
REVENUE SAINT ANDRE
B N\
\\ LA BRUYERE AU BERGER
N\
Passage chemin "MOULIN BAYARD"
Passage sous accotement
. PR:25+990
\ Charge suffisante.

\ LE REUILLY
N \/

Passage ruisseaux "DE LA COME AUX FOU"
PR 24+345
sous accotement en créte de tallus

] . HTA 3x240 Cu a poser
N charge suffisante 0 \ \
\PRE

waud

COR
LES CHAMPS TORISOTS \ ‘\
COMBE BRETAGNE \\\
2 \
COMMUNE DE SAULIEU N\

LA COMME AU FOU }b\@%@'
ECHELLE: 1/5000 \&}/ \
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SEGTION K

PETITES\BRUYERES

LA COUHEE

Passage riviere "LA BAIGNE"
Passage en encorbellement
PR 26+500

=2 | HTA 3x240 Cu & poser |

‘ @3 SECTION K

:

7 N

) 27 5 29 30
\

[ECHELLE: 1/5000
|
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CHENEVIERE

n, ey

Traversée SNCF
Saignée et remblais béton

PR12+56
OSEY
\ HTA 3x240 Cu a poser |
1//
//
COMMUNE DE THOISY-LA-BERCHERE /,/

VENTE PIGNARD

LA MOUILLASSE

\ HTA 3x240 Cu & poser |

LES PETITS BOUTS

N
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Observation : a confectionner
boite de jonction
HTA 2402 Cu /240%Al J3UPRF
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HTA 3x240 AL
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Routs HTA 3x240 AL
: C33-266 a poser
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PLAN PARCELLAIRE 6 R
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\\ L'AUTEROT
\\
LE RAVERY
I — . HTA 3x240 AL
— ! - C33-226 & poser
ay
-~ COMMUNE DE THOISY-LA-BERCHERE |-
e s JLE LANCERY,
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| IARMOIRE B
I
Observation :
1 | Pose Amoire HTA Type ACM LES OL7J_CH(O)TI<IIESAI
1 | Vert Olive RAL 6003
| 2 | raccordement(s) HT 240 ng%zﬁoélgr S AE
| 6 | prises équerre 400A P PRFE GAUL
1| liaison équipotentielle 252
boucle fond de fouille 252
b1
P
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/
HTA 3x240 AL LE VILLAGE
C33-226 a poser
< g
< CHAMPS DES PLACES
T COMMUNE DE THOISY-LA-BERCHERE
— | 7
LER -
I
HTA 3X2f10 AL
- HTA 3x240 AL C33-226 a poser \
EN C33-266 a poser
SN - LA GOMME
\ CPAMP JOUAN SECTION H
— ] PRES PROTS
HTA 3x240 AL /
C33-266 a poser ,
- 7
EC TION l o = Section H - 16 /J
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ECHELLE: 1/5000 S AN |
| I "'
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PLAN PARCELLAIRE 7
CHAMPS-JOUX
HTA 3x240 AL HTA 3x240 AL
C33-226 a poser C33-226 a poser
nationale n°7 b_s\ \V 434:_:& dfc Nevers v a
J 5
LE POUILLOT C\ &
LA PROLOTTE \\
)
7/
\
)
e HTA 3x240 AL '\
4 i 2 C33-226 a poser ‘,/ U/ AU CHAIGNOT
~ LA PREE ~
/ % o RIN \/\ Passage ruisseaux "LES MOUILLES"
7 gy Tranché sous cours d'eau
- ] ( PR 18+800
f LE CLOSEAU | CHAUMES LOPINEAU
/,
7\/\‘2 5 ///
#J COMMUNE DE THOISY-LA-BERCHERE
+ \\\ Q{
vl 5
SN LE MOULIN BIGOT N
==L LES REGREMEAUX
SECHON A .
y \ [
N
PRE/GAULARD %
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[
/
Z /
/
\\\‘ /
A > "7,’
— ]/ Gh Sy
0 l} """" \\
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f L'HAUIT DU BOIS 4 LE AT |
) )/
I ECHELLE: 1/5000 /
Y ~ Yy 4 AN



PLAN PARCELLAIRE 8

AU DEFA DE LEAU

PRE POTE

W PRE DESERT

COMMUNE DE MONT-SAINT-JEAN

[ —

SECT/IONE |

COMME CHAPEAU

Passage Riviére "LE SEREIN"
Passage sous cours d'eau
/ PR 20+535

b‘\\
LES GLATS SUR LA CORVEE DE GENOT
HTA 3x240 AL ‘{‘/ HTA 3x240 AL
C33-226 & poser G \ C33-226 a poser
& ‘}
\ 45 46 47148 1\ ) e
Difor Roule M _nafionalg e 0°770is AR DN 2T —de Nevers 2y Dicg 43 ' Route nationale  n°77bl
8 e A== \
* AU REGREMEAU
e 50
)l 51
D @3
=
GRANDE VERLON

/ MOULIN GENOT

LA EE DU GROS FENOT

\

COMMUNE DE MARCILLY-OGNY

LA GRANDE VERLON !
CHAMPS/DE COUTROT \
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