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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D' ENERGIE
DE LA COTE D'OR
9A, rue René Char 21000 DIJON Tél : 03.80.50.99.20

&

siceco

o

‘Arappeler dans la éponse ARTICLE R323-25

du décret 2015-1823 du 30 Décembre 2015

DECLARATION PREALABLE

OBJET : MENETREUXLE PITOIS

Dissimulation rue des Vignes Blanches - Tranche 2
Département COTE D'OR
Commune MENETREUX LE PITOIS
Concession DP accordée par le SICECO
Date d'approbation de la convention 29/12/1998
Nature des canalisations souterrain
Domaine de tension Haute tension - Basse tension
Tension de service 20KV - 400V
Longueur sur voie publique (Tranchée) 427m
Longueur sur terrain privé (Tranchée) /
Longueur totale a construire (Tranchée) 427m
Caractéristiques des conducteurs : BTS 150
Supports ]
Isolateurs o
Longueur a déposer . 372m

Services Informés :

1 ex Monsieur le Président de C.L.E. 7 (M VINOT)

1 ex DDT de Cobte d'Or - Service Préservation et Aménagement de I'Espace (SPAE) - 57, rue de Mulhouse 21033 DIJON
1 ex Monsieur de Maire de : MENETREUX LE PITOIS

1 ex Monsieur le Président du SICECO

3 ex Entreprise

4 ex Maitre d'Ouvrage et Maitre d'Oeuvre : SICECO Tel : 03 80 50 99 20

1 ex ORANGE URRLYON

4 ex AMAO DIJON (ERDF) Dijon, le:

Technicien : FROMHEIM Gilles - Tél : 03.80.50.99.26
Assistante : FLEURY Chloé - Tél : 03.80.50.99.27




DEPOSE DEPOSE EXISTANT EXISTANT
d17 10 A650 d16 10 A 800 EX4 11 A 1000 EX5 1 PBA 10m SiCECD
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MENETREUX LE PITOIS
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| Dissimulation rue des Vignes Blanches

SEPOSE I Tranche 2

d15 PBA 11m
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1b2SEP

4 B4AS

DEPOSE N° SICECO : ER/284/B
d14 10.A300 N° ERDF :

Dépose : 1 ES
1EP
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1 Ferrure FT19 ¢
1PCFT
2RASFT
plan de dépose Ech 1/1000
DEPOSE
d13 10 A 300
E)ipF?se 1ES
1B4AS SYNDICAT INTERCOMMUNAL
e D' ENERGIE
DE LA COTE D'OR
9A, rue René Char 21000 DIJON Tel : 03.80.50.99.20
DEPOSE Interlocuteur : M. FROMHEIM Gilles Tél : 03.80.50.99.26
@ d1 2 PBA 10m %OOEI\'I‘I-I;tRQIIO 60H avenue du 14 Juillet N° affaire CARTOLIA INGENIERIE :
Dépose : 1 EADS _ 21300 CHENOVE
%m\ETBT +EP Tél: 0345218365 Interlocuteur : David LIPNICKI
: 06 24 68 02 27
} EQPAS Ind. Date Modifications
S e A | 13/042017|  Approbation
2RASFT
DEPOSE
d10 10 A 300
?éEpF?S‘“ 1E8 ETAT DES CONDUCTEURS EN DEPOSE
- ol Type Conducteur Trongon Longueur Poids
BTA BTA T70+EP Dep d9 d17 3720m 396.5 kg
Total 3720m 396.5kg
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effectuée dans tranche 1 \(o
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COMMUNE DE
MENETREUX LE PITOIS

Dissimulation rue des Vignes Blanches
Tranche 2

N° SICECO : ER/284/B
N° ERDF :

plan parcellaire Ech 1/1000

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D' ENERGIE
DE LA COTE D'OR
9A, rue René Char 21000 DIJON Tél : 03.80.50.99.20
Interlocuteur : M. FROMHEIM Gilles Tél : 03.80.50.99.26

cartolia

INGENIERIE

60H avenue du 14 Juillet
O~ 21300 CHENOVE
£ Pira» Rz Tél: 03 45 21 83 65

N° affaire CARTOLIA INGENIERIE :

Interlocuteur : David LIPNICKI
06 24 68 02 27
Ind. Date Modifications
A | 13/04/2017 | Approbation
ECLAIRAGE PUBLIC

EP9-EP10-EP11-EP12-EP13-EP14-EP15-EP16-EP17= 9 candélabres
Mat cylindroconique HT 7m + crosse KK saillie 1m

Ral a définir

+ Luminaire fonctionnel a définir
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VOIR PLAN SOUTERRAIN 2/4
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A | 13/04/2017 | Approbation




| . Résistivité: 158 Ohms.m
-3 1 grille de terre 1.40m
g y P Valeur maxi a respecter: 50 ohms
: Pose :
1 Borne RMBT S20 H75 6P - 300

SiIcCcCecCoO (coffret sur socle) - Ref 67 72 016
Syndicat Intercommunal En saillie

I'Energies de Cote d'Ot 1 support REMBT 6 plages

1 Mise a la terre du neutre

2 Raccord.(s) BT 1502

!; 2 Raccordement(s) 4x35 non protégé

Dépose Repose :
1 raccord(s) 4x35 alu existant a rabattre

COMMUNE DE
MENETREUX LE PITOIS

Dissimulation rue des Vignes Blanches
Tranche 2

e 1TPC 110 Lg=13 m

Pose EP 2x10 Cu RO2V sous TPC 63 + cablette 252 CU

CD 119A RUE DES VIGNES BLANCHES Pose : BTAS 3x150+1x70 alu
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|
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Syndicat Intercommunal
d'Energies de Cote d'Or

COMMUNE DE
MENETREUX LE PITOIS

Dissimulation rue des Vignes Blanches
Tranche 2

N° SICECO : ER/284/B
N° ERDF :

plan souterrain 3/4 Ech 1/200

Interlocuteur : M. FROMHEIM Gilles Tél ;: 03.80.50.99.26

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D' ENERGIE
DE LA COTE D'OR
9A, rue René Char 21000 DIJON Tél : 03.80.50.99.20

%OOEI!ITEtRQI.IO 60H avenue du 14 Juillet N° affaire CARTOLIA INGENIERIE :
= 21300 CHENOVE
Tél: 0345218365 Interlocuteur : David LIPNICKI
> 06 24 68 02 27
Ind. Date Modifications

A | 13/04/2017

Approbation

Résistivité: 117 Ohms.m |
1 grille de terre 1.40m ‘
Valeur maxi a respecter: 50 ohms

Pose :
1 Borne RMBT S20 H75 6P - 300

\ Pose :
‘t 1 Borne RMBT S20 H75 6P - 300

. “ (coffret sur socle) - Ref 67 72 016
< 6 (coffret sur socle) - Ref 67 72 016 | Encastré
En saillie | 1 support REMBT 6 plages
coffret de branchement 1 support REMBT 6 plages | 1 Mise a la terre du neutre
$15 existant 1 Mise a la terre du neutre | 2 Raccord.(s) BT 1502

2 Raccord.(s) BT 150* coffret de branchement “‘ coffret de branchement . ]
S15 existant i $22 eXistant Dépose Repose : . .
‘ N 1 raccord(s) 4x35 alu existant a rabattre
‘ coffret de branchement
| S22 existant \ Résistivité: 117 Ohms.m

| S N 1 grille de terre 1.40m
o__ | N N Valeur maxi a respecter: 50 ohms

Dépose Repose :
4 raccord(s) 4x35 alu existant a rabattre

©
S

VOIR PLAN SOUTERRAIN 2/4

H
\
\

|
|
|

1 Boite de dérivation double
Type DDC 240/35
2 B4S existants a rabattre

B TChambre type L1T & poser
SUKFTS existant

671011 OdL L

.
Z

‘ 1 Chambre type L1T & poser
\\ sur 2 FTS existants

L Wzl
wzglL=
-

1
|
[

Pose : BTAS 3x150+1x70 alu

CD 119A RUE DES VIGNES BLANCHES .. £p 2410 cu RO2V sous TPC 63 + cablette 25° CU

jN
[
d

1 Boite de dérivation EP 2x
T sur EPS existant
IS a poser dans un regard 30x30

l
|
l
l
Pose 1 @42/45 B uininin i i A ]
l
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Syndicat Inte
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COMMUNE DE
MENETREUX LE PITOIS

Dissimulation rue des Vignes Blanches
Tranche 2

N° SICECO : ER/284/B
N° ERDF :

o
s e e 6 6 ———0—O0—0— 00— 00— O OO

([Sn <}

plan souterrain 4/4 Ech 1/200

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D' ENERGIE
DE LA COTE D'OR
9A, rue René Char 21000 DIJON Tél : 03.80.50.99.20
Interlocuteur : M. FROMHEIM Gilles Tél : 03.80.50.99.26

cartolia

INGENIERIE

60H avenue du 14 Juillet N° affaire CARTOLIA INGENIERIE :

21300 CHENOVE
Tél: 03 45218365

Interlocuteur : David LIPNICKI
06 24 68 02 27

Ind. Date

Modifications

A | 13/04/2017

Approbation

Pose : BRT 4x35 AL

|

v

1 RAS 4x35 alu 2.00m puis raccord. sous protection

PRC 4x25% L=T7 m sur fagade

15QC

Dépose :

1 coude(s) 42/45

S20 existant

\ coffret de branchement.

Résistivité: 117 Ohms.m
1 grille de terre 1.40m
Valeur maxi a respecter: 50 ohms

| Pose:
1 Boite jonction de brancheme 1 socle REMBT 450 9P
Type JRRB 10-35 Ref67 72 020
En saillie

sur B4s existant

1 support REMBT 9 plages
1 Mise a la terre du neutre
3 Raccord.(s) BT 1502
Pose : BRT 4x35 AL
Dépose Repose :

Pose 1042045 1 raccord. BT 1502 existant a rabattre
Pose 1 @42/45 1 raccord(s) 4x35 alu existant a rabattre

1 Bhambre type L1C & poser AN ~
N sur FTS existant /' S S —

Résistivité: 117 Ohms.m
T 1 grille de terre 1.40m N
T~ N Valeur maxi a respecter: 50 ohms (o)

_/

= 4 ,
9%6m

1TPC 110 L
"7
—

-
L

Pose 2 @42/45

1 Borne RMBT S20 H75 6P - 300
(coffret sur socle) - Ref 67 72 016

En saillie

1 support REMBT 6 plages

Pose 1 @42/45 1 Mise a la terre du neutre

1 Raccord.(s) BT 1502

2 Raccordement(s) 4x35 protégé

1 Raccordement(s) 4x35 non protégé

Pose 1 @42/45

1Regar%0x3o FT |

ZHI82 ‘ ZH/81
%

X
X
X

Résistivité: 117 Ohms.m
1 grille de terre 1.40m
Valeur maxi a respecter: 50 ohms

1 RAS 4x35 alu 2.00m puis raccord. sous protection
| PRC 4x25? L= 7 m sur fagade

| . /
Dépose : /
\ | 1bras scellé(s)

N | Pose : BTAS 3x150+1x70 alu
hy J Pose EP 2x10.Cu RO2V sous TPC 63 + cablette 25°CU -

4

1 coude(s) 42/45 . | | | $

Pose 1 RAS BT 150

1 EJASE 150/70 + 8 m de T70/ PBA
4 CDR/CT2S 70

1 Mise a la terre du neutre

(voir plan parcellaire)

= 3\}:\3\.\~\ ~ Jj//
= ?\\j\%\
TS
/VCHES

Pose 1 @42/45
~ - — — —PoseBTAS 3x150+1x70 alu
Pose EP 2x10 Cu RO2V sous TPC 63 + cablette 252 CU |~ ~ -

VOIR PLAN SOUTERRAIN 3/4



