@ SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

siceco
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

= territoire
s d'énergie

COTE-D'OR

COMMUNE DE PRALON

Enfouissement des réseaux
Rue de I'Eglise (2eme tranche)
Réseau issu du poste "Moulin”

PLAN DE DEPOSE

PROJET DEFINITIF
N° ERDF : DB24/012041

Echelle; 1/500

n°10

n°27

d26

d19

d20

1 traverse FT

EXISTANT CONSERVE : EXISTANT CONSERVE
PBA 11 a 1250 (1974) BBATO m .
1ES-1EA 1ES

1827 1 B4T -2 B2T - 1 B4AS
1EP (A04) 1 EP (A06)

1 traverse FT + RAS FT

A DEPOSER :

PBA 10 m

1ES

1 B4AS - 1 B2AS - 1 B2T
1 traverse FT + RAS FT

A DEPOSER :

PBA 10 AR 500 (1975)
2EA

4 B4AT

1 B2T hors service

1 EP (A07)

A DEPOSER :

PBA 10 AR 650 (1975) en arrét
1EA

1B4T

1 traverse FT + RAS FT

(2 gaines FT dont 1 en attente)
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SECTION B

LE VILLAGE

25 24

d22

d21

d23 d24

n°25

A DEPOSER :

PBA 10 AR 650 (1975) en arrét
1 EA -1 terre

1B2T -1 B4T

1 traverse FT + RAS FT

(2 gaines @40 dont 1 en attente)
1 EP (A09) -1 PG

1 Remontée B4T

1 boitier de repiquage EDF

A DEPOSER :

PBA 10 AR 800 (1975)
1EA-1ES

3B2T

1 EP (A08)

1 traverse FT

A DEPOSER : A DEPOSER :

PBA 10 A 600 (1968) PBA 10 AR 300 (1975)
1 bras - 1 croissant 1ES

1B4T 1 B4T -1 B2T

1 EP (A10) 1PG

EXISTANT CONSERVE :

PBA 10 AR 650 (1975)
en arrét

1 terre

1 B4T

1EP (A11)-1PG

A DEPOSER : 1 EA

DEPOSE DE CONDUCTEURS AERIENS

Trongons Sections Céble géo
d22 - d20 T70+54.6+EP 82.55m
d21-d25 T70+54.6+EP 97.00m
d19 - d26 T70+54.6+EP 36.00m

TOTAL 215.55m




